
Květen 2011 - linka 2
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červen 2011 - linka 2
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Květen 2011 - 

Problematická hladina 

kyslíku. 

Nestandardní průběh hladiny kyslíku. 

Hodnoty „vystřelují“ z nuly . Srovnejte 

s grafem – Linka 2 - červenec 



Linka 2 - červen 2012
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Linka 2  červenec 2012

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

Series1

 
 
 
 
 
 

22.6. 2012 Výměna  1. 

poloviny 

provzdušňovacích 

elementů (okamžitý 

nárůst kyslíku) 

2.7. 2012 Výměna druhé 

poloviny provzdušňovacích 

elementů – stabilní hladina 

kyslíku 



 
 

Září 2011- Linka 1
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Říjen 2011- Linka 1
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Ještě před změnou provozovatele ČOV na TSNS byly problémy 

s kyslíkem. 



 

Všechny provzdušňovací elementy byly plné těchto „nádorů“, pod kterými byly 

letité nánosy špíny. Ty znemožňovaly dostatečné provzdušnění a tedy špatnou 

funkci čištění. 


